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Trenneinrichtung

Wechselrichter
Typ: Sunny Boy SB
4000TL-20

-T1.01

Spannung des PV-Generators:
Umpp (70 °C) = 265,24 V
Umpp (50 °C) = 292,38 V
Umpp (25 °C) = 326,30 V
Umpp (15 °C) = 339,87 V

Uoc (-10 °C) = 446,59 V
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Nieder-
spannungs- Zéahler-
verteilung Vorsicherung
-F2
EVU-Netz
3 x 400V
PEN
50Hz
Zéahler-
Vorsicherung
-F1

Sammelschiene

Modultyp S_17 195Wp mono, Nennleistung 195,0 Wp
Teilgenerator mit 4,5 kWp PV-Leistung
Gesamtsystem mit 6,8 kWp PV-Leistung

Elektrisches Schaltbild
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